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Kiuas esim. HELON CAVA 9kw

Oljytdytteinen sdhkolammitys—

elementti TOGA w=500mm, patruuna NOVAR 300 tai 600W,
STEWI 500 kuivausteline, termostaatissa 3h ajastin.

ITULA OY (OPTIO)

Potentiaalintasauskisko.

KAIKISSA

pistorasia/ant— jo datapiste [.k jo ua
distelmien vdlissd kdytettdva

MR 502 yhdyskappaletta.
Kojerasioiden keskicetdisyys PMR 502:1la 100mm.

Ohjattu pistorasia valaistukselle katon rajassa

Rasiavaraus esim. kaiutinkaapeloinneille!

Lattio— /huonetermostaateissa oltava Idmpdtilan pudotustoiminto. Esim. EBERLE Type: FRelL2A

Liiketutka kojerasiassa
Esim. SP500 Snro. 35 149 05

TUNN. LUKUM. MUUTOS

NIMIM. PVM

K.OSA/KYLA KORTT. /TILA

TONTTI  RN: O

UUDISRAKENNUS

SAHKOPIIRUSTUS

MK:
OMAKOTITALO RYHMITYSPIIRUSTUS 1:100
SAHKO
2K
TYON N: O MUUTOS

774 ENRELCO OY

SAHKOTEKNIIKAN AMMATTILAINEN

PIRT. SUUNN.

AS

P 03.01.2009 TARK.

AS

PIIRUSTUKSEN N: O

SAH 9.2




